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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

13 styczen 2015

Podstawowe informacje dotyczace przedsiewzigeia sluzacego paprawie efektywnosci energetycznej

efektywnodci energetycznej:

Przedsigwzigcie shizace poprawie

TRANSFORMATOROW

OGRANICZENIE STRAT NA TRANSFORMAC.JI
W TRANSFORMATORACH POPRZEZ WYMIANE

efektywnosci energetycrnej
(max. 250 znakow):

Opis przedsigwziecia stuzacego poprawie

Wymiana transformatora T-1 rozdzielni GPZ-1 typu
TR-1600/110 na transformator typu TORc 16000/115.

Dane podmiotu lub podmiotu upowaznionego
(numer PESEL albo nazwa), u ktérego
zostanie zrealizowane przedsigwzigcie
sluzace poprawie efektywnosci energetycznej
lub przedsicwzigcie takie zostato

ANWIL S.A.

ul. Torufiska 222
87-805 Wioclawek
NIP: 888-000-49-38
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Parametry przedsiewzi¢cia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
(na podstawie audytu efektywnos$ci energetycznej)

" ¢

Srednioroczna oszczednoéé

enermalEhale] 120 693,41 | [GlrekHub[kWhirok] 10,378 | [toe/rok]
Srednioroczna oszczednodé

i 365 737,61 | [GHrekHub[kWhirok] 31,448 | [toe/rok]
Szacowana wielkosé redukceji

emisji CO2***: 1074 [ton/rok]

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imig i nazwisko: Pawef Skrobek -
Nr uprawnienia: nie dotyczy

Nr telefonu: (32) 237 63 91,. 695 952 394

Podpis: %,OM

*W przypadku przedsigwzigcia shizacego poprawie efektywnodci energetycznej jeszoze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

***Na podstawie wskaznikéw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zalgczniku ar 1 do rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia
12 wrzeénia 2008 r. w sprawic sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji objetych wspdlnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142} oraz publikowanych przez Krajowy Oérodek Bilansowania i Zarzadzania
Emisjami do rapottowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

LENERGOPOMIAR® 8p. z 0.0. zastrzega sobie w stosunku do ninigjszego opracowania
wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

3€.
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